
IV. Требования к качеству воды 

  

4.1. Качество пресной воды, поступающей в ванну плавательного бассейна, должно отвечать 
гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения вне зависимости от принятой системы водообеспечения и характера водообмена. 

При дефиците воды питьевого качества и наличии воды, имеющей отклонения от требований 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (зарегистрированы в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 2001 г., регистрационный N 3011) 
только по показателям минерального состава, установленным по влиянию на органолептические 
свойства воды, допускается ее использование по согласованию с органами государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, если превышение ПДК не более чем в 2 раза. 

4.2. Качество морской воды в местах водозаборов для плавательных бассейнов должно 
отвечать по физико-химическим и бактериологическим показателям гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к прибрежным водам морей в местах водопользования населения. 

4.3. В процессе эксплуатации бассейна пресная или морская вода, находящаяся в ванне, 
должна соответствовать требованиям, указанным в таблице N 3 настоящих Санитарных правил, 
которая включает , физико-химические, основные и дополнительные микробиологические, а 
также паразитологические показатели. 

4.4. В сезонных бассейнах периодического наполнения, при отсутствии, водопроводной 
воды, по согласованию с местными органами госсанэпиднадзора допускается использование воды 
поверхностных или подземных источников, а также морской воды, отвечающих гигиеническим 
требованиям к рекреационному водопользованию при условии ежедневной смены воды. 

 


